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Merkblatt 02 Energieerzeugungsanlage fiir erneuerbare Energie

Energieerzeugungsanlagen (EEA) fir erneuerbare Energien

1.1.

1.2,

Messung

Bei den WBM werden die nachfolgenden zwei Varianten fir die Messung (Messschema) der produzierten
Energie angewendet:

Messung Uberschussenergie

Als Uberschussenergie gilt die erzeugte Energie, fir welche am Ort der Produktionsstatte kein Eigenbedarf
besteht (Schema Seite 3). Die Uberschussenergie wird vergitet. Diese Messvariante gelangt zur Anwen-
dung bei Eigenerzeugungsanlagen bis 30 kVA.

Vorteil fir den Kunden Speziell zu beachten

Kein zusétzlicher Z&hler notwendig. Es muss ein Z&hler mit zwei Energierichtungen

Der Grundpreis wird nur fiir einen Zahler verrech- | eingebaut werden. Die Kosten fiir die Auswechs-

net. Die produzierte Energie wird selbst ver- lung gehen zu Lasten des Kunden.

braucht, dadurch nimmt der Strombezug aus dem | Bei einem Wechsel in die “kostendeckende Ein-

Netz ab. speisevergutung KEV* fallen, je nach Variante, In-
stallationskosten flr den Einbau eines zweiten
Zéahlers an.

Messung Direkteinspeisung

Einspeisen der gesamten Produktion der Energieerzeugungsanlage ins Netz der WBM (Schema Seite 4).
Bei der kostendeckenden Einspeisevergitung (KEV) ist das Messschema ,Direkteinspeisung® fir Anlagen
grésser 30 kVA zwingend vorgeschrieben. Bei den (ibrigen Anlagen entscheiden die WBM Uber das Mess-
schema.

Vorteil fiir den Kunden Speziell zu beachten

Ein Wechsel zur “kostendeckenden Einspeisever- | Es sind zwei Z&hler notwendig. Der Grundpreis
gUtung KEV* kann ohne Installationsdnderung er- | flir den zweiten Zahler wird gemass den entspre-
folgen. Messwerte von Bezug und Produktion chenden Preisblattern verrechnet.

sind vorhanden
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21.

2.2

3.1

3.2

Energieerzeugungsanlagen auf dem freien Markt

Energieerzeugungsanlagen welche nicht in die kostendeckende Einspeisevergltung (KEV) aufgenommen
wurden oder eine Einmalvergitung (EIV) erhalten, missen die produzierte Energie auf dem freien Markt
absetzen.

Durch die WBM vergiitet

Far Energieerzeugungsanlagen welche durch die WBM vergltet werden oder eine Einmalvergltung (EIV)
erhalten haben, gibt es verschiedene Varianten. Bei den Vergltungsvarianten unterscheidet man die Mess-
varianten, welche unter Punkt 1 (Messung) genannt sind.

Vergltung von Anlagen durch die WBM

Anlageleistung
0-30 kVA > 30 kVA

Produkt WBM

Nicht Giber KEV gefdérderte Anlagen
Rucklieferung RK400U

Uberschussenergie

Rucklieferung RK400D Direkteinspeisung
Rucklieferung R400D Direkteinspeisung

Rucklieferung R16D Direkteinspeisung

Nicht durch die WBM vergiitet

Energieerzeugungsanlagen, welche die produzierte Energie nicht an die WBM verkaufen, bekommen die
effektive Vergiitung direkt durch den Abnehmer der Energie.

Energieerzeugungsanlagen durch Swissgrid vergutet

Einmalvergutung (EIV)

Energieerzeugungsanlagen, welche eine Einmalvergitung (EIV) erhalten, missen die produzierte Ener-
gie auf dem freien Markt absetzen. Die WBM vergutet EIV-Anlagen geméss Pos. 2.1 und den entspre-
chenden Preisblattern fir erneuerbare Energie.

Kostendeckende Einspeisevergiitung (KEV)

Energieerzeugungsanlagen, welche in die kostendeckende Einspeisevergltung (KEV) aufgenommen
wurden, bekommen die Energie direkt durch die Bilanzgruppe fir erneuerbare Energien (BG-EE) vergu-
tet.
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Prinzip Energieerzeugungsanlage
Messung Uberschussenergie

% Solargenerator
{Panel)

= 1 oder mehrere
N Wechselrichter

Hauptverteilung/ /

Unterverteilung Anlageschalter

Kommunikations-
module sind in den
Zdhlem integriert

TFE kWh
Zahler fir

Bezug und
Abgabe

Bezliger-
liberstrom-
unterbrecher

Erder geméss TAB (WV) 3.2

Hauptsicherungskasten Ej =2

Erdungsleitung/
Hauptpotentialausgleich

Netzanschluss

Die Standard-Z&hler fir Bezug und Abgabe (4-Quadrantenzahler) der WBM verfligen Uber ein integriertes Kom-
munikationsmodul. Es sind somit keine zusatzlichen Schnittstellenverbindungen notwendig.
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Prinzip Energieerzeugungsanlage
Messung Direkteinspeisung

Hauptverteilung/
Unterverteilung

Solargenerator
{Panel)

Kommunikations-
module sind in den
Zéhlem integriert

1 oder mehrers
Wechselrichter

Anlageschalter

kWh

Tv

Zahler fur
Bezug und
Abgabe

I

Beziiger-
{iberstrom-
unterbrecher

TFE kWh
Zahler far
Bezug T
Beziiger-
{iberstrom-
unterbrecher
Hauptsicherungskasten Ej

Netzanschluss

Erder gemass TAB (WV) 3.2

Erdungsleitung/
Hauptpotentialausgleich

Die Standard-Z&hler fir Bezug und Abgabe (4-Quadrantenzahler) der WBM verfligen Uber ein integriertes Kom-
munikationsmodul. Es sind somit keine zusatzlichen Schnittstellenverbindungen notwendig.
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